Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. _ . ENERJI iZzINLERI BiRiMi .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
1. Basvuru Tarihi: 11.02.2016 i}
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: il G " .
SAYISTAY BASKANLIGI
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: SAYISTAY GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Golbasi
Talebin Beslendigi/Beslenece§i TEIAS Trafo | GOLBASI TM 2x100 MVA

Merkezi/ Kurulu Giicii/ Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 250 kw
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Defjerlendirme Sonucu: Clumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatimin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet |
motorlu yiik ayincili giris, 1 adet motoriu ylk ayincili gikis, 1 adet trafo koruma hticresi olan TEDAS
MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis
edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Gdlbasi TM F-2(Golbagi-4) fideri cikigh,
Golbasi DM ve Mogan DM beslemeli, Nizamiye fideri gikish 3x1x95mm? kabloya Mogan-TR5 ve
Mogan-TR4 arasindaki uygun noktaya girdi-gikti yapilarak baglanti saglanacaktir.

Badlanti noktas| tamimi: Oretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onanim miisteriye ait olacaktir.

Uretim tesisi ile ilgili dider teknik kriterler cagri mektubu igeriginde yer almaktadir.
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Toplanti tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04 =

" Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJI iziNLERI BIRIMi .
LISANSS1Z URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
2. Basvuru Tarihi: 22.01.2016 i}
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Sisa Glnebakan Elektrik Uretim San. Ve Tic.
Ltd. Sti.
Lisansiz fl_l:etim Tesisi Adi: Sisa Guinebakan GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilgesi Ankara/Bala

alebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Golbasi TM 2x100 MVA
Merkezi/ Kurulu Giicli/ Kapasitesi:

lLisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayincih girig, 1 adet &lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dadibim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igcin 154/34,5kV Gélbagi TM F-14(Uydu-2) fideri cikish, Uydu
DM ve Damsan KOK arasindaki 3x1x477 MCM Uydu-2 ENHIn kurulacak tesisin yakinindakl uygun
diredinden brangman alinarak, 1 adet bog hiicre, 1 adet motorlu yiik ayincli giris, 1 adet kesiclli
(sekonder korumal) cikis, 1 adet ig ihtlyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek KOK sbz
konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama sekiinde irtibatlanacaktir, KOK kesicili ¢kis
hicresinden santrallerin oldugu sahaya kadar(~3 km), 3x3/0 (Pigeon) iletken kesitli (gerekli
yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bblgede kurulmas:
ongdrilen 7 adet glines santrali baglantis: igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayinicili girig, 1 adet
ic ihtiyag, 7 adet kesicili (sekonder korumal) cikis hicresi bulunacak Gilines Santralleri DM giris
hlicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM
kesiclli gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktast tarimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Badlanti noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi miisteriye ait olacaktir.

; Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler cadr mektubu icerifinde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04 | R

' Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. .. ENERJ izINLERI BiRiMi
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
3. Basvuru Tarihi: 10.02.2016
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Selnur 1 Enerji San. Ve Tic. A.S. [
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: Selnur 1 GES |
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Gdélbas) |

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Golbasi TM 2x100 MVA ]
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi 1
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yiik ayincth giris, 1 adet &lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Golbagt TM F-14 (Uydu-2) fideri gikigh,
Uydu DM'ye irtibatlanmak (izere 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo ENH tesis edilmesl ve santral
sahasinda (bdlgede kurulmasi ongoriillen 3 adet giines santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet
motorlu ylk ayincih giris, 1 adet ic ihtiyac, 3 adet kesicili (sekonder korumal) cikis hicresi
bulunacak Gilines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmas! gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Glnes Santralleri DM kesicili cikis hlcresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktasi tamimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir, Baglanti noktasindan
ltibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarim: miisteriye ait olacaktir.

Uretim tesisi ile 1gili diger teknik kriterler cagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04 ==

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
. . . ENERJI IZINLERI BIRIMI
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
4. Basvuru Tarihi: 10.02.2016
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Selnur 2 Enerji San. Ve Tic. A.S.
Lisansiz ﬁretlm Tesisi Ad: Selnur 2 GES
Lisanssiz Uretlm _Tesisi Illjlll;e5| Ankara/Gdlbasi
E'alebm Beslendnﬁn / Besleneceﬁl TEIAS Trafo | Golbasi TM 2x100 MVA
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumilu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayinicih giris, 1 adet dlgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gilicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Golbasi TM F-14 (Uydu-2) fideri cikish,
Uydu DM'ye irtibatlanmak Uzere 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo ENH tesis edilmesi ve santral
! sahasinda (bdlgede kurulmasi 6ngoriilen 3 adet gunes santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet
| motorlu yik ayinali girls, 1 adet ic ihtivag, 3 adet kesicili {(sekonder korumal) cikis hticresi
bulunacak Gines Santrallerl DM giris hiicresine irtibatianmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

. Badlanti noktasi tarumi: lretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
| itibaren tesislerin miilkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi migteriye ait olacaktir.

‘ Uretim tesisi ile ilgili diger teknik kriterler a§r| mektubu |gerlglnde yer almaktadir,
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04 F=

~ Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
- _ . ENERJ izINLERI BIRIMI
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
5. Basvuru Tarihi: 10.02.2016 |

Basvuru Yapan Gercek/Tiizel Kisi: Selnur 1 Enerji San. Ve Tic. A.S.

isansiz Uretim Tesisi Agil: ; Selnur 1 GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi . | Ankara/Gélbasi

alebin Beslendiji/Beslenecedi TEIAS Trafo | Gélbasi TM 2x100 MVA

erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: _ 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: | Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: | Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{(YG) 1 adet |
motorlu yik ayiricili girls, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hucresi olan TEDAS MYD-2002-043

kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte daditim trafosu tesis edilmelidir,

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Gdlbasi TM F-14 (Uydu-2) fideri cikigh,
Uydu DM'ye irtibatlanmak Uzere 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo ENH tesis edilmesi ve santral
sahasinda (bélgede kurulmas: éngérilen 3 adet glines santrali badlantisi igin) kurulacak 1 adet
motorlu yik aywincih girig, 1 adet Ig ihtiyag, 3 adet kesicili (sekonder korumali) gikis hiicresi
bulunacak Giines Santralleri DM giris hiicresine irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo
binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili ¢ikis hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.
Badlanti noktas! tamimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi miisterive ait olacaktir.

Uretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cagn mektubu Igeriginde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04

Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGD
. _ ENERJI iZINLERI BIRIMI .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERT KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
6. Basvuru Tarihi; 10.02.2016
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisgi: Sinemis ERTAN
Lisansiz i'll:etim Tesisi Adi: _ Sinemis ERTAN GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Iicesi 3 ‘Ankara/Cankaya
Elalebin Beslendigi/Beslenecedli TEIAS Trafo | Kazan TM 2x100 MVA 15 MW
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 12 kKW
Santralin Uygulama Yeri: Cati
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yUk ayiricili giris, 1 adet motorlu yiik ayincili gikig, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS
MYD-2002-043 kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis
edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 15154/34,5kV Umitkéy TM F-17(Dodurga-1) fideri gikiglh,
Yasamkent DM1 beslemeli, TR-2598 Turoya Park sitesi trafosundan beslenen AG panosuna irtibat
yapilarak baglant| saglanacaktir.

Baglanti noktas: tamimi: Tesis edilecek gilineg santralleri DM’deki kesicili misteri ¢ikis uglaridr.

Uretim tesisi ile ilgili dider teknik krlterlergagrl mektubu icerifinde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
] .. ENERJ iZINLERI Birimi }
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
| 7. Bagvuru Tarihi: 18.02.2016
i Bagvuru Yapan Gercgek/Tiizel Kigi: Aysel BAKIR
tisanmz Uretim Tesisi Ads: _ Aysel BAKIR GES
isanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Kastamonu/Senpazar

alebin Beslendigi/Beslenecedji TEIAS Trafo | Cide TM 40 MVA
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

lLisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 300 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi ]
Teknik Deferlendirme Sonucu: Olumlu .

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet élgl, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/31,5kV Cide TM F-3 (Senpazar) fideri cikigh,
Senpazar DM beslemeli, Harmangeris KOK gikish, Harmangeris Kéyld ENH'In uygun diredine
seksiyoner Ile saplama seklinde irtibatlanacaktir,

Badlanti noktas) tanimt: GOretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Badlant noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesl, bakim ve onarimi misteriye ait olacaktir.

Oretim tesisi ile ilgili difer teknik kriterler cagr mektubu iceriginde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGU
i . . ENERJI iZINLERI BIRIMI
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
8. Basvuru Tarihi: 18.02.2016
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Seydiler Belediye Bagkanhg
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: Sevydiler Belediye GES
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/ Iicesi Kastamonu/Seydiler

Talebin Beslendigi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Kiire TM 40 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 800 kw
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yidk ayinch giris, 1 adet dlgii, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/31,5kV Kire TM F-4 {Odemis) fideri cikish, Odemis
KOK beslemeli, 1/0 Raven ENH'in Imrenler KOK bransmani sonrasi uygun diredine sigortal
seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanacaktir,

' Badlanti noktasi tarumi: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
. Itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi musteriye ait olacaktir,

Uretim tesisi ile ilgill diger teknik kriterler cagrn mektubu iceridinde yer almaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04 [

| Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUODURLUGU
. __ ENERJI iZiNLERI BiRiMi .
LiSANSSIZ URETIM TESISLERI KOMiSYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
10. Basvuru Tarihi: 25.01,2016
Basvuru Yapan Gergek/Tlizel Kisi: KYN Enerji Yatinmlari A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ KYN GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/ Ilgesi Ankara/Elmadag

Talebin Beslendifji/Beslenecedi TEIAS Trafo | imrahor TM 2x100 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Esansnz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 990 kW _
antralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Dederlendirme Sonucu: QOlumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme Irtibatinin saglanabilmesi igin 31,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yUk ayincih giris, 1 adet dlgli, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV Imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri gikisl,
Tasocaklari DM beslemeli Belediye Tas Ocaklar Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon Sogit insaat
ENHin uygun diredinden bransman alinarak, 1 adet bog hiicre, 1 adet motorlu yuk ayincil girig, 1
adet kesicili {sekonder korumal)) cikis, 1 adet Ig ihtiyac hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis
edilecek KOK sdz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak |
kesicili cikis hiicresinden mevecut Sédit Insaat trafosunun beslemesi sadlanacakbir. KOK'in
irtibatlandiy direk 6ncesinden kesicili bransman alinarak santrallerin oldugu sahaya kadar(~3,2
km) uygun kesitli (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral
sahasinda (bélgede kurulmas) éngdriilen 9 adet gines santrali baglantisi igin) kurulacak 1 adet
motorlu yik ayiricih giris, 1 adet ig ihtiyag, 9 adet kesicili (sekonder korumali) ¢ikis hiicresi, 1 adet
kesicili sekonder korumall cikis hiicresi sidacak kadar bos yer bulunacak clan, Giines Santralleri
DM giris hiicresine irtibatlanmas) gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glnes
Santralleri DM kesicili ¢ikis hitcresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

| Baglant: noktas! tanimi: Oretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir. Baglanti noktasindan
| Itibaren tesislerin miilkiyeti, isletmesi, bakim ve onanmi musteriye ait olacaktir.

Uretim tesjsi jle igili dider teknik kriterler gagrn mektubu igeriginde yer aimaktadir.
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Toplant tarihi : 04.03.2016
Karar No : 2016/04

" Baskent

DAGITIM VARLIKLARI VE YATIRIM PLANLAMA MUDURLUGO
] .. ENERJ iZINLERI BiRIMIi .
LISANSSIZ URETIM TESISLERI KOMISYON TOPLANTISI TUTANAGI

2016/04
9. Basvuru Tarihi: | 25.01.2016 |
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: | GH Paragon Is Saghgd Guvenligi ve Cevre Dan.
Egitim Hizmetleri Ltd, Sti.
GH e GH Paragon GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/ Ilcesi Ankara/Elmadad

Talebin Beslendigi/Beslenecegi TEIAS Trafo | imrahor TM 2x100 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 700 kw =1
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sagdlanabilmesi igin 31,5/0,4 kV yiksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yiik ayiricilll giris, 1 adet 6l¢li, 1 adet trafo koruma hilcresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kV imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri cikisli,
Tasocaklari DM beslemeli Belediye Tas Ocaklar Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon Sé§iit ingaat
ENH"n uygun diredinden bransman alinarak, 1 adet bos hiicre, 1 adet motoriu yik ayincili giris, 1
adet kesicili (sekonder korumali) gikis, 1 adet ig ihtiyag hicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK sdz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak kesicili cikig
hiicresinden mevcut S8§iit Insaat trafosunun beslemesi sadlanacaktir. KOK'lin irtibatlandi§ direk
dncesinden kesicili brangman alinarak santrallerin oldudu sahaya kadar(~3,2 km) uygun kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede
kurulmasi 6ngérilen 9 adet glines santrali badlantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yiik ayinicil
giris, 1 adet Ig thtiyacg, 9 adet kesiclli (sekonder korumah) ¢ikis hiicresi, 1 adet kesicili sekonder
korumal cikis hiicresi sitdacak kadar bos yer bulunacak olan, Gines Santralleri DM giris hicresine
irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale alt trafo binasi beslemesi Giines Santralleri DM kesicill gikis
hlcresine irtibat yapilarak sagdlanacaktir.

Badlanti noktasi tanimi: tretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diregidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin mulkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait olacaktir.

Hizmete Ozel
9.
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11. Basvuru Tarihi: | 25.01.2016 i}
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Miralya Enerji Yatinmlan A.S.
Lisansiz Uretim Tesisi Adi: _ Miralya GES ]
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Eimadad

Talebin Beslendigi/Beslenecegdi TEIAS Trafo | Imrahor TM 2x100 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 999 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumlu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{YG) 1 adet
motorlu yik aywincili girls, 1 adet dlgl, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun giicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri cikish,
Tagocaklari DM beslemeli Belediye Tas Ocaklar Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon Sogtit Insaat
ENHIn uygun diredinden brangman alinarak, 1 adet bos hiicre, 1 adet motorlu yiik ayincih girig, 1
adet kesicili (sekonder korumali) gikis, 1 adet ig ihtiyag hlcreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK séz konusu ENH’nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak kesicili gikis
hiicresinden mevcut S6git Insaat trafosunun beslemesi sadlanacaktir, KOK'Gn irtibatlandigh direk
dncesinden kesicill bransman alinarak santrallerin cldugu sahaya kadar{(~3,2 km) uygun kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (b&lgede
kurulmas) dngérilen 9 adet gines santrali badlantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayiricili
giris, 1 adet i¢ ihtivag, 9 adet kesicill (sekonder korumal) cikis hiicresi, 1 adet kesicili sekonder
korumali cikis hiicresl| sigacak kadar bog yer bulunacak olan, Giines Santralleri DM giris hlicresine
irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemes| Giines Santralleri DM kesicili gikig

hicresine Irtibat yapilarak saglanacaktir. '

Bagdlanti noktasi tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi miisteriye ait clacaktir.

Oretim tesw ilgili dider teknik kriterter gagrl mektubu iceriginde yer almaktadir.
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12. Basvuru Tarihi: 25.01.2016 ]
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: MYZ Elektrik Elektronik Enerji Uretim Insaat
Mah. San. Ve Tic. Ltd. 5ti.
Lisansiz Uretim Tesisi Ad:: MYZ GES
ILisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Elmadadj
L[Ialebin Beslendi§i/Beslenecedi TEIAS Trafo | Imrahor TM 2x100 MVA
erkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:
Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degjerlendirme Sonucu: Olumlu

|
: Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

| Oretim tesisinin sisteme irtibatinin sadlanabilmesi icin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli(YG) 1 adet
| motorlu yik ayinoh girls, 1 adet &lgi, 1 adet trafo koruma hlcresi olan TEDAS MYD-2002-043 '.
| kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun gicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

| Tesls edilecek trafonun YG beslemesi igin 154/34,5kv imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri cikigh,

Tagocaklari DM beslemeli Belediye Tas Ocaklari Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon S6giit Insaat

ENH'In uygun direginden bransman alinarak, 1 adet bog hiicre, 1 adet motorlu yiik ayincili giris, 1
| adet kesicili (sekonder korurmmal) cikis, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
, | KOK s6z konusu ENH'nin uygun diregine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak kesicili gikis
. | hticresinden mevcut S6giit Insaat trafosunun beslemesi sadlanacaktir. KOK'Un irtibatlandigi direk
i | oncesinden kesicili brangman alinarak santrallerin oldugu sahaya kadar(~3,2 km) uygun kesitli
| (gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede
i kurulmas: éngérilen 9 adet gunes santrali bagdlantisi igin) kurulacak 1 adet motorlu ylik ayiricil
giris, 1 adet Ig ihtiyag, 9 adet kesicill (sekonder korumah) ¢ikis hiicresi, 1 adet kesicili sekonder
korurmali ¢ikis hicresi sijacak kadar bog yer bulunacak olan, Glines Santralleri DM giris hiicresine
irtibatlanmasi gerekmektedir. Santrale ait trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili cikis
hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Baglanti noktasi tarurmi: Gretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin mdlkiyeti, isletmesi, bakim ve onanimi misteriye ait olacaktir.

Uretim tesisi ile ilgili dier teknik kriterfer cagn mektubu iceriginde yer almaktadir.
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13. Bagvuru Tarihi: 25.01.2016 . i
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: RSG Elektrik Elektronik Enerji Uretim Ingaat
Miih, San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz fl_retim Tesisi Adi: RS5G GES |
Lisanssiz Uretim Tesisi 1li/Ilcesi Ankara/Elmadad

Talebin Beslendidi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Imrahor TM 2x100 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Gilicii: | 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: Olumiu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli;

Uretim tesisinin sisteme irtibatinin saglanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yilksek gerilimli(YG) 1 adet
motorlu yik aywicih giris, 1 adet 6lgl, 1 adet trafo koruma hicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte daditim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesi icin 154/34,5kV Imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri cikigh,
Tasocaklari DM beslemeli Belediye Tas Ocaklari Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon S&églit Ingaat
ENHin uygun diredinden brangman alinarak, 1 adet bog hiicre, 1 adet motorlu yik ayricili giris, 1
adet kesicili (sekonder korumah) cikis, 1 adet ig ihtiyag hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
KOK s6z konusu ENH'min uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak kesicili gikis
hicresinden mevcut S840t Insaat trafosunun beslemesi saglanacaktir. KOK'lin irtibatlandidi direk
| 6ncesinden kesicili brangman alinarak santrallerin oldugu sahaya kadar(~3,2 km) uygun kesitli
(gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bdlgede
kurulmas) 6ngérilen 9 adet glines santrali baglantisi icin) kurulacak 1 adet motorlu yiik aywricih
giris, 1 adet ic ihtivag, 9 adet kesicili {(sekonder korumali} ¢ikis hicresi, 1 adet kesicili sekonder
korumali cikis hucresi sigacak kadar bos yer bulunacak olan, Gilines Santralleri DM giris hlicresine |
irtibatlanmas| gerekmektedir, Santrale alt trafo binasi beslemesi Glines Santralleri DM kesicili cikis
hicresine irtlbat yapilarak saglanacaktir.

Baglant noktasi tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
ltibaren tesislerin miulkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi miisteriye ait olacaktir.

Uretim tesig) ile ilgili diger teknik kriterler cadri mektubu iger}?inde yer almaktadir.
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14. Basvuru Tarihi: 25.01.2016 ]
Basvuru Yapan Gergek/Tiizel Kisi: Slyah Beyaz Elektrik Elektronik Enerji Uretim
Ins. Mih. San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Lisansiz ﬁ_fetim Tesisi Afln a Siyah Beyaz GES
Lisanssiz Uretim Tesisi Ili/Ilcesi Ankara/Elmadag

Talebin Beslendidi/Beslenecedi TEIAS Trafo | Imrahor TM 2x100 MVA
Merkez Kurulu Giicii ve Kapasitesi:

Lisansiz Uretim Tesisi Kurulu Giicii: 990 kW
Santralin Uygulama Yeri: Arazi
Teknik Degerlendirme Sonucu: | Olumliu

Lisanssiz Uretim Tesisi Besleme Sekli:

Uretim tesisinin sisteme Irtibatinin sadlanabilmesi igin 34,5/0,4 kV yiiksek gerilimli{(YG) 1 adet |
motorlu yik ayincih giris, 1 adet 6lgli, 1 adet trafo koruma hiicresi olan TEDAS MYD-2002-043
kodlu Teknik Sartnamesine uygun olacak sekilde uygun glicte dagitim trafosu tesis edilmelidir.

Tesis edilecek trafonun YG beslemesl icin 154/34,5kV imrahor TM F-11(Nato Yolu) fideri cikigh,
Tagocaklar DM beslemeli Belediye Tas Ocaklari Kabinden enerji alan3/0 AWG Pigeon Sogut Ingaat
ENH’In uygun diredinden bransman alinarak, 1 adet bos hiicre, 1 adet motorlu yik ayincil giris, 1
adet kesicili (sekonder korumali) cikis, 1 adet ig Ihtiyac hiicreli KOK tesis edilmelidir. Tesis edilecek
i KOK sdz konusu ENH'nin uygun diredine seksiyoner ile saplama seklinde irtibatlanarak kesicili gikig
hiicresinden mevcut Ségit Insaat trafosunun beslemesi saflanacaktir. KOK'in irtibatlandih direk
dncesinden kesicili bransman alinarak santrallerin oldudu sahaya kadar{~3,2 km) uygun kesitli
{gerekli yerlerde 3x1x95/16 mm2 XLPE kablo) ENH tesis edilmesi ve santral sahasinda (bélgede
kurulmasi 6ngdriilen 9 adet glines santrali baglantis igin) kurulacak 1 adet motorlu yik ayiricil
giris, 1 adet i¢ ihtiyag, 9 adet kesicili (sekonder korumal) gikis hiicresi, 1 adet kesicili sekonder
korumal gitkis hiicresi sidacak kadar bos yer bulunacak olan, GlUnes Santralleri DM giris hiicresine
irtibatlanmas! gerekmektedir. Santrale ait trafo binas| beslemesi Giines Santralleri DM kesicili gikis
hiicresine irtibat yapilarak saglanacaktir.

Badlanti noktasi tanimi: Uretim tesislerini besleyecek ENH nihayet diredidir. Baglanti noktasindan
itibaren tesislerin milkiyeti, isletmesi, bakim ve onarimi misteriye ait olacaktr.

Uretim tesigh ilg/ lgili dider teknik kriterler ¢agn mektubu igerii‘»nde yer almaktadir,

Hizmete Ozel
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